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Dotyczy: wykonania aktualizacji zatgczonej do wniosku mapy zasadniczej w zakresie
naniesienia uzbrojenia terenu, stanowigcego wiasno$¢ TAURON Dystrybucja S.A.
— budowa ul. Wspdlnej w miejscowosci Szczekociny

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.04.2017r., data wptywu do TAURON Dystrybucja
S.A. 12.04.2017r., uprzejmie informujemy, ze na zatgczonej do wniosku mapie naniesiono
orientacyjne przebiegi sieci elektroenergetycznej, bedacej wtasnoscig TAURON Dystrybucja
S.A., w oparciu o posiadang dokumentacje techniczng.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowacé
we wiasnym zakresie.

Planowang inwestycje polegajacg na budowie ul. Wspdlnej w Szczekocinach
opiniujemy pozytywnie pod warunkiem zastosowania sie¢ do ponizszych zalecen:

1. Wszelkie zblizenia i skrzyzowania planowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z ogélnie obowigzujgcymi przepisami
i normami.

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz.
401) zabrania sie urzgdzania stanowisk pracy, skitadowisk materiatéw i elementéw
budowlanych oraz pracy sprzetu budowlanego w odlegtosci mniejszej niz 3m od rzutu
poziomego skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN.

Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegto$¢ od najdalej
wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.

3. W przypadku, gdyby technologia prac budowlanych wymagata prowadzenia rob6t bez
mozliwosci zachowania wymogoéw okreslonych wyzej, nalezy uzgodni¢ bezpieczne
metody pracy ze Spotkg eksploatujgcy siec.

4. Nalezy zachowaé minimalng odlegtos¢ 1m pomiedzy projektowanymi sieciami
podziemnymi, a istniejgcymi fundamentami stupéw linii elektroenergetycznych nN.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposo6b, aby nie naruszaé ustojéw stupéw linii
jw., inaczej beda musialy byé odbudowane kosztem i staraniem winnego ich
uszkodzenia.

5. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej wychodzgcej 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/obiekt liniowy zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do
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6. zabezpieczenia kabli) dotgczonym do niniejszego uzgodnienia. Doktadne potozenie
naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy “ustali¢ za pomocg przekopéw
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne
uszkodzenia urzadzen TAURON Dystrybucja S.A. ponosi kierujgcy pracami tj. osoba
z uprawnieniami do rob6t elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wtasciciel obiektu.

W przypadku stwierdzenia kolizji planowanej inwestycji z urzgdzeniami
elektroenergetycznymi TAURON Dystrybucja S.A., nalezy wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja
S.A z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji.

Ponadto informujemy, Zze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wtasnosciag TAURON Dystrybucja S.A.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczgc od daty niniejszego pisma.

Za naniesienie uzbrojenia terenu zostanie wystawiona na podstawie cennika ustug
pozataryfowych faktura VAT w wysokosci 78,00 zt + VAT, ktéra bedzie nalezato uregulowac
w terminie podanym na fakturze.

Z powazaniem
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Czestochowie
Starszy Specjalista ds. Uzgodnien Branzowych
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD8/UB/00023/2017)

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie
/ wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac¢ nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé¢ tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem szczegéinych srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Czestochowie, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzagdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt
dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugos$ci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem
TAURON Dystrybucja S.A.

CQaoziat w Czestochowie
Starszy Specijalista ds. Uzgodnien Branzowych
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